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Oggetto:  Trasmissione analisi, relazione e allegati mese nov-dic, 2018 LN_

Allegati alla presente Vi inviamo analisi, relazione e allegati mese
novembre-dicembre 2018 del depuratore "Merendino” Comune di Sinagra.

Con l'occasione porgiamo Cordiali Saluti,
Chemitecno Sud,
Dr. Arigi; ce.

Chemitecno Sud

Via Lazio is. 38

tel. - Fax (090) 2936353

e-mail: chemitecnosud@yahoo.it
pec: chemitecnosud@pec.it
sitoweb: www.chemitecnosud.it

10/01/2019



CHEMITECNO SUD DIVISIONE ANALISI ACQUE

All'Esimio Sindaco del
"COMUNE DI SINAGRA"
Piazza San Teodorg, 1
98069 SINAGRA [ME)
Ns. Rif.: 218/18

Oggetto: Relazione, Gestione — Conduzione Manutenzione Ordinaria e Straordinaria deil'impianto di
Depurazione acque reflue civili del Comune di Sinagra, "Merendino-Zigaté”, mese di novembre 2018,

La scrivente Chemitecno Sud del Dr. Marco Arigd, aggiudicataria del Servizio di Manutenzione e
Gestione degli Impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra periodo dall’

01/01/2018 &l 31/12/2018. Con la presente ci pregiamo relazionare quanto indicato in oggetto.

+ MERENDINO — ZIGALE":
Con la presente relazioniamo quante indicato in oggetto.
Dai risultati analitici dei campioni prelevati in data 26-27/11/2018 sia in ingresso del depuratore, sia

in uscita dopo la clorazione, emerge quanto segue:

i} refiui in uscita rientrano nei parametri riportati nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n, 152, Allegato
5, Parte |ll, Tabella 3, per emissioni scarico in acque superficiali.
Le analisi dei reflui sia in ingresso sia in uscita, hanno evidenziato le percentuali di abbattimento gui
di seguito riportati, si precisa che i valori di dette analisi rappresentano il prelievo di n® 24 campioni
nelle 24 ore, prelevatl clascuno in medo automatico, con il campicnatore refrigerato, (vedi tabella

1).
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CHEMITECNO SUD DIVISIONE ANALIS! ACQUE

Tabella 1 - Campioni refiui “Merending” prelevati il 26-27/11/2018

PARAMETRI VALORI REFLLI IN VALDRI REFLUI IN USCITA % ABBATTIMENTO
INGRESSO
BODs 102 mg/l 23 mg/l 775 %
COD 216 mg/1 47 mg/l 78 % l
SST 153 mg/l 26 mg/l 83% 1

Dall'esame dei calcoli suli'abbattimento tra il refluo In ingresso e il refluo in uscita, i risultati sono

ottimi, tenendo presente anche del fatto che il refluo in ingresso al Depuratore ha un basso carico organico

e di solidi sospesi.

Con Poccasione Cordiali Saluti,

MESSINA: 04/dicembre/2018

CI—WN{] .
Dr. 0 4
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

DOCUMENTD : Rapporto di Prova N......11/2018..,

{ LEGGE REGIONALE N.27 DEL 15.05.1986 - TAB. 1-2}

Date Documento :......08/12/2018.............

Identificazione =REFLUQ IN INGRESSO alfimpianta di Depurazione Acque Reflue Chill, de!
Comune di SINAGRA [ME) “MERENDINO-ZIGALE® *

Punto di Preflevo = Canale Acgue in Ingresso al Ciclo Depurativo

Recettore Fingle = Flumara di Sinagro

Prelievo Tipo = Compioni medf ponderati nelfarco delfe 24 ore.

Modaiité di prelievo = N.1 Compione / 60 minuti

Compicne eseguito da =Personole della Chemitecno Sud, Tecnico Dr- M. Arigl.

Modolita df trasporto del Compione = Borsa Termica, con pigstre eutettiche.
Modalits di conservazione In Lak, = Frigorifero

Prelievo daota & org =26/11/3018 - 11,30
inizio prove data e org = 26/11/2018 - 17,00
Fine prove dato e org = 04/12/2018 - 13,00

Esame Chimico —Fisico:

N PROVA METODO [ ANALIS| UNITA DI Valors Lmite | incertera Risultato
MISLRA Tab.1-2 LA di Misura
27/86
1 Solidi Sospesi Totali | APAT IRSA - CHR g/ = 500 +05 153
2090-A
] BODS APAT TREA _CKR mgl < 460 +13% 102
5120
3 coD AFAT [RSA - CNE mgy] < 00 +2.3% 216
5130
4 Temperatura APAT SACNR T 30 °C max 202
all’ Analisi 2100
5 Colore 140710 cm APAT IRSA - CNR met Pt-Ca Non Percefti, | ot Pereemin,
2020 A
g pH @ 20°C APAT IRSA—CNR pH 55 - 9.3 7,28 {
2060 j
7 Azoto Nitrice APAT IRSA - CNR gl = 30 21
4043 A-1 |
] Azoto Nitroso APAT [REA — CNR mgl = 06 0,16
4050
E] Azoto Ammoniacale APAT [RSA - CNR mg' = 40 26,7
3030
0 Azoto Tolale APAT IRSA-LNR mgA < 60 £0,5 i
4060 |
11 Fosforo Totale APAT IRSA-CNR mg < 20 58
4040
12 Tensicattivi Totali APAT TREA-CNR g/l =10 45
MBAS 5170
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CHEMITECNO SUD DIVISIONE ANALISI ACQUE

Esame Microbiologico : Modalitd di Prelievo = lstantaneo.

N PROVA, METODO DI ANALISI F UNITA' DI | Valorelimite | Incertemzadi | Risultato
[ MisURA Misura |
13 | EscherichiaColl | UNIENISO308 | UFG/100mi >5000 | +7-10% 11.700

s I presente rapporto di prove rigusrds unicamente it campione in oggetio in esume. Le registrazioni riguardant il campione in
oggetto esaminain, vengono conserveti per un periodo don inferiore a 5 aoml.
+  Fmetod! analiticl adottsti suno guelli uBiciali iportati dall’fstiente APAT IRSA-CNR ¢ UNI EN 150,
=  Ariends con sistema di gestione certificnta, Qualith  “UNI EN IFA'] 9001:2008 - ASACERT ACCREDGA",
Ambiente “UNLEN ISO 14081:2015 - EUROPEAN CERT.INST. [ A F. *
Sicureres * UNT OHSAS 18001:2007 - EUROPEAN CERT.INST: {1 A F. ¥
*  Per le prove chimiche, e chimico-fisiche, incertezza dl misurs, & calcolata wiflizzande on fatiore di copertura Ks2 ed uon
probabiliti di misura del 95%.
s Per le prove microbislogiche su mitrice ligoide, o stima defl'lncertezza di misurn & eseguita secanda la EFNT 10674:2062.
*  La riproduzione totale efo parziale del rapparto di prova, deve essere autorizzate per iscritto dalla Chemiteeno Sud.
< = Valore, non valotebile, in quents inferiore al limite di rilevabilith del svetodo & analisi.
*= Valore oltre il limite di riferimeato.
Rapporto di prova analitico vlide a tutti gli effetti di Legge —ai sensl degll artt. 16-18 R.D, 11021929 a. 275; D.P.R. MU09.196] ® 1222; D.M.
27.04.1995 n” 264.
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

DETERMINAZIONE PARAMETRI ANALITICI DI TIPG CHIMICO - FISICO £ MICROBIOLOGICO
{ Decreto Lve 152/06 All. 5 Parte ili, Tab. 3 - D.0.G. n. 84 deil'01/02/2011 )

DOCUMENTO : Rapporto di Prova N. ....11/2018....

= Acque in Usclte dal Ciclo Depurativo,
= Camploni medi ponderat! neli’orco delle 24 ore,

- Iidentificazione
- Recettore Finole = Humara Sinagre
-~ Punto di Prelfevo
- Prefievo Tipe
- Modafitd di prefieve = N.I Campione /50 minuti,

Dota Documento: ..08/12/2018 ...

= REFLUQ JN HSCITA, dol Processo Depurativa, € dopoe Trattamento di Disinferione, Acque
Reflue Civil, del COMUNE DI SINAGRA [ME) “MERENDING — ZIGALE® *

# ﬁwewuhm-mmmmﬂmd,nmmmm
- Modalith di Trasparto del Complone = Borsa Termiva
- M&ﬂwmmhmmruﬁv=rwem

=~ Prelievo data & oro
. Inizio prove dato e org
- Finegrove dotos o

=27/11/2018 - 12,00
= 27/11/2018 - 17,30
=04//12 /2018 - 13,00

Eigme Chimico - Figico:
N. Prova Metodl af Anciis] | Limiti DO.G. n. 84 | Unie# & | Incerteza dl Risuitata ]
t defl'02,02/2011 Misure Misura
1 Solidi Sospesi APAT IRZA - CNR Abb, 90 % g/l + 0.5 26
Total! 2080 =4 Ingresso
F] BOD: APAT [RSA - CNR Abb. 70 % mg/l +23% 23
5120 Ingresso
E] cop APAT [RSA - CNR Abb. 75 % ma! +2.3% &
5130 Ingressc
Esome Chimice - Fisico:
M. Prova Metod! di Anoilsf Limiti Tab. 3 |  Unitd of Incertarsa df Risulterto
0. Lgs, 152/06 Misura Misurg
4 Temperaturg APAT IRSA - CNR 30 °C max 'c r
il Analisi 2100
5 Calore APAT IRSA~CNR | Mon Percectib, mgd! Pt-Ca Nown Percettib,
Driluizign 1 : 20 2020 - 4
[ pH a30°C APAT IRSA - CNR 55 -85 pH 7.3z
2080
7 Azote Nitriea APAT IRSA = CNR FE mg/i 135
(N-NG:) 4040 41 i
B Azoto Nitroso APAT IRSA -CNR | 546 mg/t 035
[N =N ) 4050 i
] Aroto APAT IRSA - CNR £15 i mg/T 128
Ammeniocale 3030
[ M) i
10 | Fosforo Totale (P} | APAT IRSA- CNR 510 mg/! | 51
4050
11 | Tenslogttivi Totali | APAT IRSA-CAR 54,0 mgfl 4.2
{ MBAS | 5170
12 Groest & DI APAT IRSA - CNR £ 20 mgA 12
Animoli/Vegetall 5160 - A1
i3 Materlall PTCHIM 11 rew. D. Ansenti — Assenti
Grogsolani 2011
14 | Cloro Attvo Libera | APAT IRSA - CNR 162 mg/i .08
4080
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CHEMITECNO S[JD DIVISIONE ANALISI ACQUE

Esome Mbrobiplogico :
N Prova Metod] df Anglisi |  LimitiTab.3 | Unita Ineertezea df Risultoto
D, Lvo152/08 | o Misurg Misura
!_H Escherichia Coll | UNI EN 150 3308 = 5 5.000 UFC/A100m! T 7-10% 580
1:2002

= Il presente rapporto di prova rigusrds unicamente il campione in opgetta in esame. Le registrazioni riguardanti H campione in
oggetto esaminsto, vengono conservati per um periodo non inferiore 2 § anni.
+ | metodi analitici adottati sonn quelli ufficlali riportad dall'Istituto APAT IRSA-CNR ¢ UNI EN IS0,
& Azienda con sistema di gestione certificara, Qualith  “UNI EN [S0 9001:2008 - ASACERT ACCREDIA™.
Amblente “LINIEN IS0 14001:2018 - EUROPEAN CERT.INST. L A P ©
Sigorezza * LINI OHSAS 18001:2007 - EUROPEAN CERT.INST: & A B *
*  Per ke prove chimiche, ¢ chimico-fisiche, 'incerteera di misurs, @ calcolats otilzzando un fatiore & copertors K=2 of una
probabilith di misura del 95%. ] ’
¢ Perle prove microblologlche su matrice liquide, Is stime dell'incertezza di misora & eseguiia secondo I UNT 10674i300%,
‘= La riproduzione totale e/o parziale del rapporio di prova, deve essere autorizzata per iseritto dalla Chemitecns Sud.
<= Valore, non vatutabile, In quanto inferiore al fimite di ridevabilith del metodo di anniksi.
*=Valore oltre it limite & riferimenio,
?;ml:;sdl f;::l analitico valido a me ghf efferd di Legge — af gensi degli artt, 16-18 R.D. 1 1.02.1929 p, 275; D.P.R. 30.09.1961 n* 1222; .M.
n o .

i
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

All'Esimio Sindaco del
"COMUNME DI SINAGRA"
Piazza 5an Teodoro, 1

58069 SINAGRA (ME)
Ns. Rif.: 231/18

Oggetto: Relazione, Gestione — Conduzione Manutenzione Ordinaria e Straardinaria dell'impianto di
Depurazione acque reflue civili del Comune di Sinagra, “Merendino-Zigalé”, mese di Dicembre 2018.

La scrivente Chemitecno Sud del Dr. Marco Arigd, aggiudicataria del Servizio di Manutenzione e
Gestione degli Impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra periodo dall’

01/01/2018 al 31/12/2018. Con la presente ci pregiamo relazionare quanto indicato in oggetto.

* MERENDINO — ZIGALE";
Con la presente relazioniamo quanto indicato in oggetto,
Dai risultati analitici dei campioni prelevatiin data 21-22/12/2018 sia in ingresso del depuratore, sia

in uscita dopo la clorazione, emerge quanto segue:

ji  1refluiin uscita rientrano nel pararmetri riportati nel Decreto Legislative 3 aprile 2006 n, 152, Allegato
5, Parte lll, Tabella 3, per emissloni scarlco In acgque superficlali,
Le analisi dei reflui sia in ingresso sia in uscita, hanno evidenziato le percentuali di abbattimento qul
di seguito riportati, si precisa che i valori di dette analisi rappresentano il prelievo di n® 24 campioni
nelle 24 ore, prelevati ciascune in modo automatico, con il campionatore refrigerato, {vedi tabella

1).
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

Tabella 1 - Campioni reflui “Merendino” prelevati il 25-26/10/2018

PARAMETRI VALORI REFLUI IN | VALORIREFLUIIN USCITA | % ABBATTIMENTO
INGRESS0 i
BOD; _ 97 mg/l 24 mg/i 75 %
coD 201 mg/t 47 mg/| = 76,5 %
SST 136 mg/! ] 25 mg/l 81,5%
B | i

Dall’esame dei calcoli sull'abbattimento tra il reflug in ingresso e il refluo in uscita, i risultati sono
ottimi, tenendo presente anche del fatto che il refluo in ingresso al Depuratore ha un basso carico organico
e di solidi sospesi.

Con I'occasione Cordiali Saluti,

MESSINA: 02/gennaio/2019
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

( LEGGE REGIONALE N.27 DEL 15.05.1986 -

DOCUMENTO : Rapporto di Prova N....12/2018...

Identificazione

= Punto di Prelievo
= Recettore Finale
= Prefleve Tipe

= Modulite di prellevo
= Complione eseguito do

TAB. 1-2)

Date Documento : .....02/01/2019...........

=REFLUO IN INGRESSO all'impicnto di Depurozione Acque Reflue Civill, del

Comune di SINAGRA {ME] "MERENDING-ZIGALE" *

= Canale Acque in Ingresso ol Ciclo Depurative
= Flumare di Sinogra
= Campioni med| ponderati nelfarco delfe 24 ore.

= M.1 Campione / 80 minuti
= personple della Chemitecno Sud, Tecnico Dr. M. Arigd.

- Modalitd di trasporto del Campione = Borsa Termica, con piastre eutettiche.
- Modalitd di conservazions in Lob. = Frigorifero

- Prelievo dota e arg = 31/12/2018 - 12,30
- Inizia prove dotoeora =21/12/3018 - 17.00
-  Fineprove dataeors =02/01/2019 ~ 18,00
Esame Chimico -Fisico:
N PROVA METODO Di ANALISI UNITA DI Valore Umits | incerterza Risultato
MISLIRA, Tab.1-2 LR di Misura
17/86
I | Solidi Sospesi Totall | APAT IRSA - CINR mg < 500 205 136
20804
2 BODS APAT IRSA-CNR mgl < 450 £23% 57
5120
3 CoD APAT IRSA—-CNR mg < 900 +23% i
5130
F T APAT IRSA-CHR T 30 °C max 18,8
all" analisi 2100
[ Colore 1:40/10 ¢m APAT IRSA-CNR g/l PrCo Non Percettit, Non Percethit,
2020 -A
% pH a 20°C AFAT TREA —CNR e 55 - 0% 7.52
2060
b Azoio Milnco APAT IRSA—LCHR marl < 30 s
4040 A1
] Azoio Mitroso AFAT IRSA —CHR mgl <08 0,18
4050
9 | Azoto Ammoniscale | APAT IRSA - CHR mg/ <40 347 7
i 3030
0 | Azoto Totale APAT RSA-CHR il <60 5.2 .
{ 4060 |
11 Fosforo Totale | APAT IRSA-CNR mg < 20 50 ;
4060 i
12 | Tensioamivi Towli APAT THSAZCNR gl = 10 a4 1
MBAS 5170
|
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

Esame Microbiologico : Modalita di Prelieveo = Istantaneo.

N PROVA METODO D ANALISI ] UNITA' Dt Valore Umite | Incerterzadi | Risultato
MISURA Misura |
13 Escherichia Coli UNIEN 150 9308 UFC/100mi » 5.000 *7-10 % 13.820

L]

L]
-

il presente rapporto di prova rigusrds wnicemente il crmpione In oggetto in esame. Le registraziond riguardacti if campiose in

UggeNn esantinato, vengono conservati per un periodo non inferiore & § anni. ’

I metodi analitici adottati sono quelli afliciall riporiati dall'Estitute APAT TRSA-CNK ¢ TUNI EN IS0.

Azicndu eon slstema di gestione certificatn, Qualith  “UNT EN ISO 20012008 ~ ASACERT ACCREDLA".
Ambiente “UNLEN 150 14001:2015 - EUROPEAN CERT.INST. L A.F.
Sicurezza ¥ UNI OHSAS 13001:2007 — EUROPEAN CENT. INST: LAF

Per le prove chimiche, ¢ chimico-fisiche, Nncerteza & misura, @ ealeclats atilizeande un fatiore di copertera =21 od woa

probabilltd di misura del 95%.

Per le prove microbiclogiche su matrice lgtide, In stima ded’incertesza di misora & esegulita secondo la UNT 1067422002,

La riproduzione totale efo parziale del rapporta di prova, deve essere sutorizzata per iscritto dalls Chemitecns Sud.

<= Valore, non valutubile, in quanto inferiore al limite di rilevabilita del pietodo di analisi.

*=Valare oltre il limite di riferimentn,
Rapporto di prova analitico valido a tuiti gli effetd] 4} Legge — ui sensi degli artt. 16-18 R.D. 11.02.1929 n. 27%; D.P.R. 30.09.1961 n° 1232; DM,
27.04.1995 n° 264,
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

DETERMINAZIONE PARAMETRI ANALITICI DI TIPO CHIMICO -FISICO E MICROBIOLOGICO
{ Decreto Lva 152/06 AN, 5 Parte Ill, Tab, 3 - D.D.G. n. 84 deii'01/02/2011)

DOCUMENTO : Rapporto di Prova N. ....12/2018....

Identificazione

Recettore Finale
Punto di Prelieve

Prefieva Tipo

Maodalita di prefleve

= N.1 Campione /80 minuti,

Doto Documento: ...02/01/2019.....

= REFLUQ IN USQITA, dol Processo Depurativo, e dopo Trattamento di Disinfezione, Acque
Reflue Civili, del COMUNE DI SINAGRA (ME) “MERENDING — ZIGALE' *

= Flumara Sinagna

= Acque in Uscita dal Ciclo Depurativo,

= Compioni medi ponderatf nel’arco delfe 24 ore.

Compione eseguito da = Persanoie dells Chemitecno Sud, Teciico Dr. M. Arigd.
Medalita di Trasporto del Complone = Borsa Termica
Modaiita di conservazione in Laboratoria = Frigorifero

- Prallevo data & o =22/12/2018 - 12,00
- Inizla prove data e org =23/12/2018 - 17.00
- Fineprove datoeora = 02/01/2019 ~ 18,00
Esame Chimicp — Figico:
N Prove Metodi di Anglisi | Limitl 0.0.6 n. B4 Unitd of Incerterra db Rigultato
B del0l/02/3011 Migure Misurg
i Solid! Sospesi APAT [RSA - CNR Abb. 96 % mgfl | +0,5 25
Totall 2090 -4 ingressa
2 BODs APAT TRSA - CNR Abb. 70 % mgl t2-3% F]
5120 ngresso
3 coD APAT IRS4A - CNR Abb. 75 % +2.3% 47
5130 Ingresso
Esgme Chimico - Flsicp:
N. Prove Metod! di Analisi | Limit! Tab. 3 Unith ol Incertezza i Risultato
i D Lgs. 152/08 Misura Misura
[ Temperatura APAT IRSA - CNR a0 °C max b 182
el Analisi 2160
5 Calore APAT IRSA—CNR | Now Percettib, | mg/i PiCo Won Percettils.
Diluiriome 1 : 20 2020-A
& pH ©20°C APAT IRSA - CNR E5- 85 pH 758
2050
7 Azoto Nitrico APAT IRSA -~ CNR 520 mgy¥ 16
(N—NO;) A0 AT
B Azoto Nitroso APAT IRSA ~ ENR £ 0,8 myg/? 14
{N=NG2} 4050
] Azoto APAT RS ~ CNR 518 mg/¥ 10,5
i Ammonizcale 3030
- { WHy _—
| 10 | Fosforo Totale [P] | APAT IRS4 - CAR =10 mgft 34
4050
11 | Tensioottivi Totoll | APAT IRSA - CNR £4,0 mg/l 3.0
{ MBAS | 5170
12 Grossi e Oli APAT IRSA = CNR P mg,/! 1,58
Animali/Vegetali 5160 - A1
13 Materiall PTCHIM 11 rev. D. Assenti i Aszent!
Grassolani 2011
14 | Claro Attive Libera | APAT JRSA - CNA | 5062 mg/t 0,02
4080 E
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CHEMITECNO SUD DIVISIONE ANALISI

ACQUE
Esome Migrebiclogica ;
M. Prova Metodi of Anafis) Limiti Tab. 3 Unit incertezza i | Risultoto
D. Lvo 152/05 | of Misuro Misura
12 Escherichio Coli | UN/ EN IS0 9308~ £ 5.000 LFC/100mi t710% 514
1:2002 oot

L
L

Il presente rapporte di prova riguards anicamente U campione in oggetto In esame. Le registrazipni riguardanti B campione in

opgette esaminsio, vengoao conservati per un periodo non inferiore a 5 anpi,

1 metodi analitidd sdottat] sono guelli ufficiali riportat dall'Istituto APAT IRSA-ONR ¢ UNL EN 150,

Azienda con sistema di gestlone certificato, Qualith  “UNI EN 150 900L:2008 — ASACERT ACCREDIA"™.
Ambiente “UNLEN IS0 14001:2013 - EUROPEAN CERT. INST. 1 A F #
Sleureeza “ UNI DHSAS 18001:2007 - EUROPEAN CERT.INST: T A. F. »

Per le prove chimiche, e chimico-fisiche, Pincertezze di misnrs, ¢ caleslata uiizando un fattore di eopertova K=2 ed una

probabilith di misora del 95%.

Per Iy prove microbiclogiche su matrice ligwide, Ia stima dell'ncertezzn di misura & tseguita secondo [a UNT H0674: 2002,

La riproduzione tatale efo parziale del rapporto di prova, deve essere autortezata per iscritto dalls Chemiteeno Sud,

<= Yalore, non valstabile, io quanto inferiore ai limite di rilevatiith del metodo i analisi.

*= Valore oltre i} limite di rifertomento,
Rapportn &i prava analitien valido s twtti gil effecri di Legge — i sensi degli artt. 16-18 RLI. 11.02.1929 n, 375; DiP.R. 30.00.1961 n° 1222; DM,
27.04.1995 n® 264,

BB124 MESSINA: Via Lazie 15.28, Telef Fax 080.2936353 - E-mall: chemitecnosudfyahon it T Pec: thunitonnw,id@m,lz
C.CLAA n 61222 Albo Artigianl - C.CIAA n 149337 Registro Ditte - C.CLAA n 443 R E C. - Par. IvA 01 837 250 830
scrizione Albo Professionale P. L L. Chimleo n.712 Prov. di Messina - Banca; Credite Sicifiane [BAN IT 67F 03048 16504 000 D00 000 268

A Bitermm Amstacish, Acared S0 HOI1391 Acience Badania Quanti. Accredithie 150 6001 2008

5 @D ASACERT Qo
Institute el B e Inscltaie

Susiara LAFIN 15 Cansfoat N CHEMEMW BE1 TS Setlpee B2 36 Camil. v DCT_B140_ 184604 _16_Q Fedorn IAFIE M5, Garl MICHEN TN T80

2. Bisbima Moraeen, Avered DHILE 1 2ET




CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

AlPEsimio Sindaco del
“COMUNE DI SINAGRA”
Piazza San Teodoro, 1

98069 SINAGRA (ME)
Ns. Rif.: 245/18

Oggetto: Relazione, Gestione — Conduzione Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'lmpianto di
Depurazione acque reflue civili del Comune di Sinagra, “Mulinazzo”, mese di Dicembre 2018.

La scrivente Chemitecno Sud del Dr. Marco Arigd, aggiudicataria del Servizio di Manutenzione e
Gestiong degli Impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra periodo dall’

01/01/2018 al 31/12/2018. Con la presente ci pregiamo relazionare guanto indicato in DEgetto.

* MULINAZZO:

Con la presente relazioniamo quanto indicato in oggetto.
Dai risultati analitici dei campioni prelevati in data 10/12/2018, sia in ingresso del depurataore, sia in
uscita dopo la clorazione, emerge quanto segue:
h) I refluiin uscita rientrano nei parametri riportati nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Allegato
>, Parte |ll, Tabella 3, per emissioni scarico in acque superficiali.
Le analisi dei reflui sia in ingresso sia in uscita, hanno evidenziato le percentuali di abbattimento qui
di seguito riportati, si precisa che i valori di dette analisi rappresentano il prelievo di n® 6 campioni

nelle 3 ore, prelevati ciascuno in modo istantaneo (vedi tabella 1).
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

Tabella 1 - Campioni reflui “Mulinazzo” ingresso e uscita prelevati il 10/12/2018:;

PARAMETRI VALORIREFLULIN | VALORI REFLUI IN USCITA % ABBATTIMENTO
INGRESSO
BODs 284 mg/l 74 mg/| 74 %
CoD 516 mg/ 147 mg/| 71.5%
ST 316 mg/l 88 mg/| 72% N

Dall’esame dei calcoli sull’abbattimento tra il refluo in ingresso e il refluo in uscita, i risultati sono
ottimi.
Con l'occasione Cordiali Saluti,

MESSINA: 28/dicembre/2018
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

DETERMINAZIONE PARAMETRI ANALITICI DI TIPO CHIMICO - FISICO - MICROBIOLOGICO

DOCUMENTO ; Rapporte di Prova N...05/2018....

- Campione eseguito da = Personale defla Chemitecno Sud.

{ LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 15.05.1986 - TAB. 1 -2}

Data Documento:...... 18/12/2018......

Mdentificazione = REFLUQ IN INGRESS0 all’Impianto di Depurazione Acgue Reflue Civili, del
COMUNE DI SINAGRA - ME, “MULINAZZO"
- Punto di Prelievo = Canale Acque in Ingressa al Ciclo Depurativo.
- Recettore Finale = Fiumara di Sinagra ! LOH ;J‘*"ﬂ ik |
- Prelievo Tipo = Camponi med! vell'arco delle 3 ore. R 13" J
- Modalitd di prelieve = N.I Campione / 60 minuti, i: i e { 7 {* E
Sl L= W s I

- Prelievo, data ¢ ora

- Data e ora inizio

- Dataeora fine prove

=10/12/2018 ore 11,00
= 10/12/20018 ore 17,00
=18/12/2018 ore 12,00

prove

Esame Chimico — Fisico :
N. | Prova Valore Limiti Tab.1.2 Unita
e Riscontrato L.R.27/86 di Misura
1 pH 7.31 55-95 pH APAT IRSA - CNR 2060
2 Temperatura (in loco) 18,1 30° C max 2 APAT IRSA —-CNR 210
3 Colore 1:40/10cm Non percett. Non Percett. mg/l Pt-Co APAT IRSA -CNR 2020-A
4 BODs 284 = 460 mg/1 APAT TRSA - CNR 5120
5 |COD 516 < 900 mg/1 APAT IRSA - CNR 5130
& Azoto Totale (N ) 38,5 < 60 mg/1 APAT IRSA - CNR 4060
| 7 Azoto Ammoniacale(NH.) 24,0 = 40 mg/1 APAT IRSA - CNRE 4030-A2
8 | Azoto Nitrico (N-NO;) 1,8 < 30 mg/1 APAT IRSA - CNR 4040-A1 |
9 Azoto Nitroso { N-NO. ) 0,14 < 0,6 mg/1 APAT IRSA -CNR 4050 |
| 10| Fosforo Totale (P) 3.8 < 20 mg/1 APAT IRSA — CNR 4060
11 | Solidi Sospesi Tatali 316 = 500 mg/1 APAT |RSA — CNR 2090-A
(12 | Tensioattivi Totali (MBAS) 2.9 = 10  mg/l APAT IRSA — CNR 5170
Esame Microbiologico:
N. Frova Valore Limiti Unitd Metadi di Analisi
Riscontrato af Misura
13 Escherichia Coli 8430 | >5.000 UFC/ 100m] UNT EN ISO 9308 — 1:2002 |
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CHEMITECNO SUD

DIVISIONE ANALISI ACQUE

DETERMINAZIONE PARAMETRI ANALITICI DI TIPO CHIMICO -FISICO E BATTERIOLOGICO
( LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 15.05.1986 - D. Lgs. 152/06 - D.D.G. n. 83 del 01/02/2011 )

DOCUMENTO : Rapporto di Prova N....05/2018..., Dota Documente: ....18/12/2018......

- Identificazione = REFLUD IN USCITA, dol Processo Depurative, e dopo Trattamento di Disinferione, Acgue
Reflue Civili, del COMUNE DI SINAGRA - ME, “MULINAZZD",

- Punto di Prelievo = Acque in Uscita dal Cicle Depurativo.

- Recettore Finale = Flumara i Sinagra

- Prefleve Tipo = Campionl medi nefle 3 ore.

- Modalitd di prelieve = N.1 Campione / 60 minuti,

= Compione eseguito da = Personale dell Chemitecno Sud,

- Prellevo, data e org = 10/12/2018  ore 11,00
- Dotaeora inizio prove = 10/12/2018  ore 17.00
- Dgtgeora fine prove = 18/12/2018 ore 12,00

Esame Chimlico — Fisico:

’_ | Prova Valore Limiti D.D.G. n.83 Unita Metod; di Analisi _‘

| N Rizcontrato del 01/02/2011 dl Misura )

\i Solidi Sospesi Totali 88,0 Abb. 50% ingr. ma/! APAT IRSA - CNR 2090 -A |
2| 80Ds | 740 Abb.20%ingr. |  mg/l | APAT IRSA-CNR 5120 |
N | Prova Valore Limiti Tab. 3 Unité Metodi di Analisi

Riscontrato D. Lgs. 152/06 | di Misura

B cop 1470 < 160 mg/! APAT IRSA — CNR 5130
4 Temperatura all’Analisi 184 30 °C mox " APAT IRSA—CNR 2100
5 Odore Non Molesto Non Molesto - APAT IRSA - CNR 2050

| & Colore { Diluizione 1:20) Non Percettib. | Non Percettib. mg/l Pt-Co APAT IRSA - CNR 2020 - A
7 pH 020°C 7,36 55-95 pH APAT IRSA - CNR 2060
g Materiali Grossolani Assent] Assenti - -

IE] Azoto Totale (N ) 10,7 Non menaz. mg/I APAT IRSA - CNR 4060
10 Fosforo Totale (P) 31 Non menz, mg/! APAT IRSA - CNR 4060

| 11 | Tensioattivi Totali { MBAS ) 2,0 | 52 mg/i APAT IRSA - CNR 5170

|12 Solfati 105,0 < 1.000 mg/I APAT IRSA-CNR 41408
13 Cloruri 148,0 <1.200 mg/f APAT CNR-IRSA 4090-A1
14 Grassi e Oli minerali e 3.0 <20 mg/! APAT IRSA-CNR 5160-A1 |

L vegetali | |

ame Microbiologico :
N. Prova Valore | LimitiTabh.3 D. Unitd Metodi di Analisi
Riscontrate | L.vo 152/06 di Misura
| 15 Escherichia Coli 385 5.000 max | UFG/100mi | UNJI EN ISO 9308 —1:2002 |

GIUDIZIO: | valori dei parametri enolizzati risultaons & norma.
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